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LISTADO PLANOS 

 GE‐01    SITUACIÓN  

 GE‐02    EMPLAZAMIENTO 

 GE‐03    ORDENACION DEL CONJUNTO 

 PID‐00    ESQUEMA INSTALACIÓN EN SALA DE CALDERAS ESTADO ACTUAL 

 PID‐01    ESQUEMA INSTALACIÓN EN SALA DE CALDERAS ESTADO PREVISTO 

 PID‐02    ESQUEMA UNIFILAR DE LA FASE II 

 PID‐03_01  ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICO ESTADO ACTUAL 

 PID‐03_02  ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICO ESTADO PREVISTO 

 PID‐04_01  ESQUEMA UNIFILAR, DE PRINCIPIO Y ARMARIO DE GAS ESTADO ACTUAL 

 PID‐04_02  ESQUEMA UNIFILAR, DE PRINCIPIO Y ARMARIO DE GAS ESTADO PREVISTO 

 EA‐00    SALA DE CALDERAS ESTADO ACTUAL 

 EA‐00_01  SALA DE CALDERAS SECCIONES ESTADO ACTUAL 

 EA‐01_01  ESTADO ACTUAL ÁREA ‐01 

 EA‐01_03  ESTADO ACTUAL ÁREA ‐03 

 EA‐01_04  ESTADO ACTUAL ÁREA ‐04 

 EP‐00    SALA DE CALDERAS ESTADO PREVISTO 

 EP‐00_01  SALA DE CALDERAS SECCIONES ESTADO PREVISTO 

 EP‐00_02  CHIMENEAS ESTADO PREVISTO 

 OC‐01    TRAZADO DE LA INSTALACIÓN 

 OC‐02‐01  AFECCIONES 1 

 OC‐02‐02  AFECCIONES 2 

 OC‐02‐03  AFECCIONES 3 

 OC‐02‐04  AFECCIONES 4 

 OC‐02‐05  AFECCIONES 5 

 OC‐02‐06  AFECCIONES 6 

 OC‐02‐07  AFECCIONES 7 

 OC‐02‐08  AFECCIONES 8 

 OC‐02‐09  AFECCIONES 9 

 OC‐03_00   DETALLES DE ZANJAS  
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 OC‐03_01   DETALLES ‐ IMAGENES 

 OC‐04_01    TRAZADO PREVISTO SOBRE IMÁGENES 

 OC‐04_02    TRAZADO PREVISTO SOBRE IMÁGENES 

 

 


































































