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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio REFORMA HABILITACION DE LOCAL PARA BANCO DE ALIMENTOS
Direccidn Alameda Las Llanas 14, semisotano
Municipio Sestao Cddigo Postal 489
Provincia Vizcaya Comunidad Auténoma
Zona climatica c1 Afio construccion 1972
Normativa  vigente  (construccién [ i o
rehabilitacién) GTE 2012
Referencials catastralles N9337900B |
| Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: |
| o Edificio de nueva construccién « Edificio Existente |
| o Vivienda = Terciario |
= Unifamiliar = Edificio completo
= Blogue = Local
2 Blogue completo
o Vivienda individual |
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR: ) o .
Nombre y Apellidos Ixone Mufoz Villegas NIF(NIE) | 449789268
Razén social Ingelan2000SL. | NF B95496311
Domicilio Juan Antonio Zunzunegi 5 Bis, Dpto 8
Municipio Bilbao Cédigo Postal 48013
Provincia \.fzy_g__ ] | Comunidad Auténoma _F'a‘is -V_ascc!
e-mail: ingelan@ingelan2000.com | Teléfono 944014845
Titulacidn habilitante segiin normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificacién energética utilizado y | oy 55
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m® afio [kgCO2im?afio] |
E> 4NN B> < 82A
[srms B [t B g

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edfficio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, ¥ SuS anexos:

Fecha: 12M10/2022

Firma del técnico certificador

Anexo |. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacién energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energéfica.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 1210/2022
Ref. Catastral NS837500B
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

P ANEXO | )
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartade se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 251.85

Imagen del edificio Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo S"E'?]—'Cie Twﬁ,"r;i}?,ac'a Modo de obtencién
Muro de fachada Fachada 32.43 0.16 Conocidas
Medianeria Fachada 0.00
 Suelo con terreno . Sue _Por defecto
Particion verboal Particion Interior Conocidas
Huecos y lucernarios
: Modo de Modo de
Nombre Tipo Superficie | Transmitancia | Factor | ,htencion, obtencion.
i lfm*] Wim*K] solar | transmitancia | Factor solar
_Hueco 1 _ Hueco | 522 | 1.50 035 | Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 10.34 1.50 035 Conocido Conocido
Fecha 12102022
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

: Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kw] | Estacional [%] EnF:e[gia obtencién
Calefaccion y s - "
e CaBSrTaE gg ng%b! 5 231.3 Electricidad Estimado
TOTALES Calefaccion

Generadores de refrigeracion

Nombre Tipo nominal fkw] | Estacionallv] | Lhersta | obrencion
reingerscion " | cBORIF Galers, 2559 | Electridad | Estimado
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
| Demanda diaria de ACS a 60 (ltrosidia) | 00 |

TOTALES ACS

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Poten e 248 | VEEI (Wim*100lux] | lluminacion media | Modo de obtencion
Edificio Objeto 4.43 0.89 ' 500.00 Conocido
TOTALES 443

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 251.85 Intensidad Baja - 8h
Fecha 12/10/2022
Ref. Catastral MN9837900B Pagina 3de &
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

P ANEXO Il
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zonaclimtica et | Uso | Intensidad Baja - 8h.

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
<111 AZ <TEZA CALEFACCION ACS
—
misionas Emisiones ACS
_ 12555y | A | [GCOTmare)
4 438 0.00
REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? afo] A [kgCO2/m* ario]
0.10 3.67

La calificacion global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmosfera como consecuencia del

consumo energético del mismo.

kgCO2/m® afio | kgCO2fafio
Emisiones CO2 por consumao eléctrico 8.16 2053.85
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Per energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no

ha sufrido ningun proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
[ <547 A < 48AA | CALEFACCION ACS
; y Energla primaria Energla primaria
7 ﬁ ACPS
_ [kWh/m?afio] B [kWh/m? afio]
778218 25.88 0.00
REFRIGERACION ILUMINACION
Ene _!% %'.in%%ﬂa Enef"r fa primaria
i i It C HLminach
Consumo global de energle primania norenovable | idyfim?anc) | A | [kiMvim‘anol
0.58

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de

confort del edificio.

E
o
m

15187 B

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION

Demanda de calefaccicn fkWhn® afiof : _Demanda de refrigeracion [kWh/n? afio]
El indicader global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del i para si los hubiera (sdlo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, ete.. ). La energia eléctrica ida se i del indicadeor glebal, no asi de los valores parciales
Fecha 1210/2022
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

ANEXO Il .
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
Apartado no definido

Fecha 121002022
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacién las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de |a eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

| Fecha de realizacién de la visita del técnico certificador | 12/10/2022

| COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR

Fecha 1210/2022
Ref. Catastral NS837500B
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

| — | z Ref. N98376008 .‘#fe(;?ﬁ : 120102022
(z) IDENTIFICACION ki asociado
Er:“,‘s Id. Mejera R CEXv2.3 Fecha 121102022
8

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

ANADIR MAYOR AISLAMIENTO

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de lamedida

Otros datos de interés

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUNMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
kWi afio, [kqCO2/ n¥ afio]
< 4833A | < 7s1A |
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWH/ ¢ afio] [kWhi/m’ afio,
15157 B g
25.08 C 181¢C
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Version
| P . Ref, :
—~ 1 N9RATI00 informe 121072022
\5} IDENTIFICACION Catastral asociado
%1'5--6 Id. Mejora Gragtanay CEXv2.3 Fecha 121072022
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
indicados Valor rss:zpngﬂgn Valor rsgpné?m Valor ,Sszpnéﬁa Valor rsgﬁé?m Valor rs;;\&\%;nm
situacion situacion situacion situacicn situaCion
original original onginal onginal original
Consumo Energia final
[KWhim? ario] 1084 18.1% 075 -149.8% 0.00 % 1110 0.0% 2269 7.9%
Consumo Energia
primaria no renovable 2119 |B| 181% 146 |B| -1498% | 000 |- -% 2165 (Al 00% 4433 |A| 7.9%
[K¥Wh/m? ario]
Emisiones de CO2
[kgCO2/m? afio] 359 |Al 181% 025 |B| -1498% | 000 |- -% 367 |A| 00% 751 |Al T9%
Demanda [kWh/m? afio] | 2508 [C| 18.1% 191 |C| -149.8%
ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Superfici T itanci
Nombre Tipe SenSnCle WEREIHIEEE) ot;f:nelfzfa r?;r:eT:;a
P actual [m?] | actual Wi K] | P [ "ﬂ‘ P [WIm’JK]
Muro de fachada Fachada 32.43 0.16 32.43 0.29
Medianeria Fachada 26.55 0.00 26.55 0.00
Suslo con terreno Suslo 79.30 0.29 79.30 0.29
Particion vertical Faicion 86.11 0.33 86.11 0.33
Huecos y lucernarios
Tr_ansm|tan Transmitanci | Superficie 5 . | Transmitanci
Superfic cia actual o aetoral el e Transmitanci e
Nombre Tipo ie actual del L po a post mejora post me)
[l husco[Afm? vidrio[W/m? mejora [ K] del vidrio
e K| ] MW K]
Hueco1 | Hueco 522 150 1.80 522 1.50 1.50
| Hueco? | Hueco | 1034 | 150 | 1.50 | 10834 | 1.50 | 1.50 |
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Version
; Ref. ;
IDENTIFICACION | ceisia e asociado .
Id. Mejora i 100EAma.y CEXv2.3 Fecha 12110/2022

INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Rendi Estimacio
Potencia mieennt: n Energia
nominal : Consumi
Nombre Tipo Estacional da anual
[50)] (] [KM¥hinFafio]
Bomba de Bomba de
Calefaccion v Calor - Calor -
231.2% - 282!
refrigeracion Caudal Ref i Caudal Ref. &
Variable Wariable
Generadores de refrigeracion
! Rendi- Estimac!é
Potencia i n Energia
nominal Emle"“oal Consumi
Nombre Tipo stacion: da anual
pew] [#a] [eWhinvaiio] d ]
Bomba de Eomba de
Calefaccion v Calor - Calor -
refrigeracién Caudal Ref 2559% B Caudal Ref. 2B
Variable Variable
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
. Estimacié
Potencia arie::t: n Energia
nominal : Consumi
Nombre Tipo Estacional da anual
o O] IwhinFaiio]
TOTALES
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

4 ol N28379008 Veaer
IDENTIFICACION | ceissia ey =
i Programa
Id. Mejora e CEXv2.3 Fecha 121072022
Torres de refrigeracion (solo edificios terciarios)
: Servicio Consumf: Tipo post S(:-.rvlclo Cons‘fma 2
Nombre Tipo Sesciats de energia ihia asociado post energia post
[KWhiafio] i) mejora mejora
Ventilacién y bombeo (sélo edificios terciarios)
. Servicio Consumf) Tipo post Sf!r\ll.pm Cnnm.!mo de
Nombre Tipo iad de energia £ asociado post ‘energia post
asociado [KWhafia] mejora mejora e
INSTALACION DE ILUMINACION (solo edificios terciarios)
Potencia VEEI (Wm lluminanci Potencia VEEI post lluminancia
Espacio instalada 21001ux] amedia instalada post mejora media post
m?] [lux] mejora PW/m?] [WW/m?100lux] mejora [lux]
Edificio Objeto 443 0.9 500 443 0.9 500
TOTALES i : S . S [ |

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio Objeto 251.85 Intensidad Baja - 8h

En Bilbao, a 13 de octubre de 2.022

o Jowen_

Jon Yarza Alonso
ARQUITECTO
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