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LEYENDA FONTANERIA

CONDUCTOS AFS
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CONDUCTOS ACS RETORNO
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' o o o o o
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LEYENDA ELECTRICIDAD

Linea de conexion

Caja General de Proteccion

Equipos de medida de energia eléctrica
Cuadro General de Proteccion
Interruptor simple 10 A-250 V
Conmutador simple 10 A-250V

Conmutador de cruzamiento 10 A-250 V

clelalalale] [
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|| — N ! & Punto de luz simple en techo - 3x1,5 mm?-
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] A <
| i l{ I/ / . > 5 BI(;OMZASAZSO Kw _— % \ .:H:. Lampara colgante modelo Moon C cristal 12w
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\ ” // - e - // S CALDERA CB(\]?MASA 500 // © Downlight empotrar Drop 3 de 24w
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— — - T~ —
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| |
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1-PICA DE PUESTA A TIERRA

PUNTO DE PUESTA A TIERRA

LINEA PRINCIPAL DE TIERRA
—n e eE =R
C

’ PARTES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2- CONEXION A RED DE PUESTA A TIERRA
DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO

v |

LINEA DE ENLACE CON TIERRA

ARQUETA DE REGISTRO

ELECTRODO DE PICA DE TIERRA DE
2m DE LONGITUDY 14,6mmd.

\

DETALLE -A-

DETALLE -B-

DETALLE -C-

DETALLE -C-

3- DETALLE EN PLANTA DE PUESTA A TIERRA

PICA DE TIERRA

ARQUETA DE REGISTRO

SOLDADURA Tipo "CADWELD"

PILAR

’ LEYENDA TOMA DE TIERRA

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

Conductor desnudo Cobre 1x50 mm?

\M%

Pica acero cobreado 2 m

©

Arqueta de registro de Toma de Tierra, con
pletina de interconexion de tierras.

Toma Sistema Prepago

RED DE TIERRA

La red de tierras estara formada por un anillo perimetral
formado por conductor desnudo de cobre y 50 mm? de seccion
enterrado bajo tierra vegetal a una profundidad de 0,8 m,
conectado a la estructura en las esquinas y un punto intermedio
en cada lado mediante soldadura aluminotérmica de alto punto
de fusion, Tipo "CADWELD" o similar.

El nimero de picas expresado en plano es orientativo, su nimero
definitivo estara en funcion de la resistencia obtenida en la
medicion real (se incrementara hasta conseguir R < 10 ohmios)
en cada una de las redes de fierra:

- Red general BT unida a estructura del edificio

- Bajante 1 Pararrayos

- Bajante 2 Pararrayos

- Red de Herrajes y Neutro de Transformador de cada C.T.

NOTA: Las redes de tierra de las bajantes del pararrayos se
mediran de forma individual, y desconectadas tanto de la
bajante como de la red de TT del edificio.

e—— PHILIPS CorelLine Estanca WT120C L1200 1xLED22S/840 PSU

PHILIPS CoreLine Estanca WT120C L600 1xXLED18S/840 PSD

N
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“EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES SU AUTOR EL ARQUITECTO D. AITOR FERNANDEZ ONEKA. SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, ASi COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA DE SU AUTOR QUEDAMDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO "

Superficie

’ A EE B EE B R

i SECTOR

g Sup: 90,44 m?
20

'-

A

e (18]

(e}

o

)

o

[ il °

Ns

EI2 45-C5

construida ftotal: 355,4m?

% (LOCAL RIESGO
ESPECIAL 1
Sup: 213,14 m?

SALA DE CALDERAS
POTENCIA > 600 kW
RIESGO ALTO EI-180

‘---

|11 — ||
e ey,

-

ESPECIAL 2
Sup: 54,32

SOLIDO

Sup silo: 19,9 m2 > 3m?

ESTIBULO
NDEPENDENCIA

RIESGO MEDIO EI-120

s

e

it

ﬁ@"_-_}

13,48m < 25m

o

EALDERR GAS 650 kW

lcos
1

oy

EI2 45.C5
T W17 I—
ALIDA
[T

I
i

companias

]

m2
ALMACEN COMBUSTIBLE I

)

EI2 60-C5
VENTARNA EF120] :

ALMACEN DE

TOMBUSTIBLE SOLIDO|c !
LOCAL RIESGO MEDIO
H-120

C5

EI2 30

EI_/D?STIBULO

ANA El 12
[m]

RA BIOMASA 2|
C02

50 KW

[ ]

52m <25m - - -

i

VE%T

BANCADA

@ ,

CALDERA BIOMASA 500

LEYENDA PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

RECORRIDO DE EVACUACION

APARATO AUTONOMO
EMERGENCIA 6w-30m?

SALIDA

A. A. E. INDICADOR SALIDA
6w-30m?

ILUMINACION DE EMERGENCIA

DETECTOR TERMICO ANALOGICO

DETECTOR OPTICO ANALOGICO

DETECTOR CO
(MONOXIDO DE CARBONO)

PULSADOR ALARMA
DIRECCIONABLE

SIRENA INTERIOR

CUADRO ELECTRICO

CENTRAL DE INCENDIOS

EXTINTOR DE EFICACIA

EXTINTOR DE CO2

B S R P

VIDRIOS EI60

BOCA INCENDIO EQUIPADA
B.IL.LE. 25mm (1 cada 50m)

BOCA INCENDIO EQUIPADA
B.I.LE. 45mm (Loc. Riesgo Alto)

NOTAS:

Los armarios de contadores de electricidad
cumplirdn lo indicado en el REBT, puertas
EI-30

I
|
I
I
I
: Los patinillos,cadmaras y falsos techos se

| realizardn con la misma compartimentacion

| contra incendios que los sectores con los que
i lindan, pudiendo reducirse a la mitad la

| resistencia al fuego de los elementos en los

| registros para mantenimiento.

N
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