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Armario ELE
50x30

Armario ACS
60x20

Armario ELE
50x30

Armario ACS
60x20

Montante AF
Ø25 mm

Montante AF
Ø25 mm

Montante +Contador 
ACS+Calefaccion
Ø25 mm

Montante+Contador 
ACS+Calefaccion
Ø25 mm

Montante +Contador 
ACS+Calefaccion

Ø25 mm

DIÁMETROS DE DERIVACIONES A APARATOS

APARATO

LAVABO

INODORO

BAÑERA

DUCHA

FREGADERO

LAVADORA

LAVAVAJILLAS

16 mm16 mm

--16  mm

20 mm20 mm

20 mm20 mm

ACSAF

20 mm20 mm

20 mm20 mm

20 mm20 mm

TABLA DE ESPESORES DE AISLAMIENTO DE TUBERÍAS (mm)

Ø EXT.

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

D<140

4030

EXTERIORINTERIOR

4535

4535

5545

5545

LEYENDA: FONTANERÍA

TUBERÍA AGUA FRÍA SANITARIA

TUBERÍA AGUA CALIENTE SANITARIA

TUBERÍA RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA

LLAVE DE CORTE

ARMARIO CONTADORES AF

LLAVE DE CORTE GENERAL

AGUA

INTERCAMBIADOR I

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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EMERGENCIA

GENERAL
CUADRO

CAJA DERIVACION

   -1.50 m. PULSADORES EN GARAJE

MICROALTAVOZ
Y TERMOSTATO

ZUMBADOR

FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA ETC..

    LATERALES DE LAS CAMAS.

8

INTERRUPTORES

EN SENTIDO HORIZONTAL.

ENCHUFE

ALTURA INFERIOR A 2.00 m.

LAS ALTURAS AL SUELO DE LOS DIFERENTES MECANISMOS
SALVO ESPECIFICACIONES CONTRARIAS SERAN DE :

     Y TOMAS DE CORRIENTE DE OTROS USOS EN COCINA Y BAÑO
   -TOMAS DE CORRIENTE DE CIRCUITOS DE COCINA Y LAVADORA

   EN LOS MUROS DE CARGA NO SE HARA NINGUNA ROZA -

   -0.30 m. EL RESTO DE LAS TOMAS DE CORRIENTE.

LOS TUBOS FLEXIBLES SERAN NORMALES CUANDO VAYAN
EMPOTRADOS EN LA PARED. EN EL RESTO DE LOS CASOS
SERAN SIEMPRE BLINDADOS INCLUSO CUANDO DISCURRAN POR
HUECOS DE LA CONSTRUCCION, TALES COMO BOVEDILLAS ,

   NO SE COLOCARA NINGUNA CAJA DE REGISTRO A UNA

    MECANISMOS SITUADOS EN LOS LATERALES SITUADOS EN LOS
    0.70 m. TOMAS DE CORRIENTE DE ALUMBRADO Y

   -1.10 m. INTERRUPTORES, CONMUTADORES,CRUZAMIENTOS

TERMO

TUBERIA
CALEFACCION

MARCO METALICO DE
PUERTA O VENTANA

TUBERIA AGUA FRIA

DESAGUE
METALICO

MARCO METALICO

TUBERIA A.C.S.

DE VENTANA

Volumen 0

Volumen 1

Volumen 2

Volumen 3

DETALLE UBICACION DE MECANISMOS VOLUMENES A CONSIDERAR  EN BAÑO Y ASEO CONEXIONES EQUIPOTENCIALES

VOLUMENES A CONSIDERAR  EN COCINA CIRCUITOS DE FUERZA EN VIVIENDAS

Circuito Tomas Sección Circuito

C2 2-16A 3x2,5 Tomas de dormitorios, pasillos, vestíbulo, salón comedor y resto de estancias, salvo húmedos.

C3 2-25A 3x6 Cocina/ Horno

Extractor y frigorífico en cocina.

C4 3-16A 3x2,5 de termo la base puede utilizarse para alimentación de la caldera de gas o reserva.
LAVADORA, LAVAVAJILLAS, TERMO. En el caso de que no esté prevista la instalación

C5 3-16A 3x2,5 Tomas de aseos y baños. Se colocarán a >0.6m de bañeras y duchas
Tomas auxiliares (encimera) en cocina. Se colocarán a >0.5m de cocina y fregadero.

ESPACIO 
RESERVA 
RESIDUOS

TRASTERO 01

TRASTERO 02

TRASTERO 03

TRASTERO 04

TRASTERO 05

PASILLO 
GENERAL

TRASTERO 06

VESTIBULO

ESCALERA

MANTENIMIENTO 
COMUNITARIO

INSTALACIONES

TRASTERO 07

TRASTERO 08

TRASTERO 09

TRASTERO 10

TRASTERO 11

PASILLO 
GENERAL

LOCAL 1

INSTALACIONES

ESCALERA

PASILLO 
GENERAL PASILLO 

GENERAL

TRASTERO 12

TRASTERO 13

TRASTERO 14

TRASTERO 15

TRASTERO 16

VESTIBULO

TRASTERO 17
TRASTERO 21

TRASTERO 20

TRASTERO 19

TRASTERO 18

Armario ICT
45x15

P.1

Armario ICT
45x15

P.1

E1

E6

E6

E6

E6

E6

E6

E1

Bajante Parrarrayos
Cu 50mm²

Derivacion a 
Local 1Cuadro District 

Heating

Cuadro District 
Heating

ESPACIO 
RESERVA 
RESIDUOS

E6

E6

E6

LEYENDA: ELECTRICIDAD

CUADRO ELÉCTRICO

APLIQUE CASQUILLO

TOMA DE CORRIENTE F+N+T, 16A-250V

TOMA DE CORRIENTE F+N+T, 16A-250V ESTANCA

TOMA DE CORRIENTE CAMPANA EXTRACTORA F+N+T,16A-250V

TOMA DE CORRIENTE COCINA F+N+T, 25A-250V

TOMA DE CORRIENTE LVD./LVV. F+N+T, 16A-250V

TELÉFONO PORTERO AUTOMÁTICO

ZUMBADOR

PULSADOR TIMBRE

DETECTOR DE PRESENCIA EMPOTRADO

INTERRUPTOR SIMPLE 10A-250V

INTERRUPTOR SIMPLE 10A-250V ESTANCO

CONMUTADOR SIMPLE 10A-250V

CONMUTADOR CRUZAMIENTO 10A-250V

LÍNEA DE CONEXIÓN

TOMA DE CORRIENTE FRIGORÍFICO. F+N+T, 16A-250V

TOMA DE CORRIENTE HORNO F+N+T, 25A-250V

Ext

H

C

Lv

Fg

LUMINARIA LED EMPOTRADA ZONAS COMUNES

LUMINARIA EMPOTRADA TENDEDEROS

LUMINARIA EMERGENCIA IZAR N30

APLIQUE PARED CASQUILLO

LEYENDA: EMERGENCIAS

CUADRO TELECOMUNICACIONES

RTV TOMA TERMINAL DOBLE TV7R-SAT, 5-2400 MHz

TBA TOMA TERMINAL DOBLE TBA, 5-1000 MHz

RJ45 TOMA TERMINALSIMPLE RJ-45

FO TOMA TERMINALSIMPLE FIBRA OPTICA

VIDEOPORTERO AUTOMÁTICO PORTAL - ANTIVANDALICO

E1

LUMINARIA EMERGENCIA LENS N30 AE3

LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 + KES NAOSE6

LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N5 + KES NAOSE9

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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EMERGENCIA

GENERAL
CUADRO

CAJA DERIVACION

   -1.50 m. PULSADORES EN GARAJE

MICROALTAVOZ
Y TERMOSTATO

ZUMBADOR

FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA ETC..

    LATERALES DE LAS CAMAS.

8

INTERRUPTORES

EN SENTIDO HORIZONTAL.

ENCHUFE

ALTURA INFERIOR A 2.00 m.

LAS ALTURAS AL SUELO DE LOS DIFERENTES MECANISMOS
SALVO ESPECIFICACIONES CONTRARIAS SERAN DE :

     Y TOMAS DE CORRIENTE DE OTROS USOS EN COCINA Y BAÑO
   -TOMAS DE CORRIENTE DE CIRCUITOS DE COCINA Y LAVADORA

   EN LOS MUROS DE CARGA NO SE HARA NINGUNA ROZA -

   -0.30 m. EL RESTO DE LAS TOMAS DE CORRIENTE.

LOS TUBOS FLEXIBLES SERAN NORMALES CUANDO VAYAN
EMPOTRADOS EN LA PARED. EN EL RESTO DE LOS CASOS
SERAN SIEMPRE BLINDADOS INCLUSO CUANDO DISCURRAN POR
HUECOS DE LA CONSTRUCCION, TALES COMO BOVEDILLAS ,

   NO SE COLOCARA NINGUNA CAJA DE REGISTRO A UNA

    MECANISMOS SITUADOS EN LOS LATERALES SITUADOS EN LOS
    0.70 m. TOMAS DE CORRIENTE DE ALUMBRADO Y

   -1.10 m. INTERRUPTORES, CONMUTADORES,CRUZAMIENTOS

TERMO

TUBERIA
CALEFACCION

MARCO METALICO DE
PUERTA O VENTANA

TUBERIA AGUA FRIA

DESAGUE
METALICO

MARCO METALICO

TUBERIA A.C.S.

DE VENTANA

Volumen 0

Volumen 1

Volumen 2

Volumen 3

DETALLE UBICACION DE MECANISMOS VOLUMENES A CONSIDERAR  EN BAÑO Y ASEO CONEXIONES EQUIPOTENCIALES

VOLUMENES A CONSIDERAR  EN COCINA CIRCUITOS DE FUERZA EN VIVIENDAS

Circuito Tomas Sección Circuito

C2 2-16A 3x2,5
Tomas de dormitorios, pasillos, vestíbulo, salón comedor y resto de estancias, salvo húmedos.

C3 2-25A 3x6 Cocina/ Horno

Extractor y frigorífico en cocina.

C4 3-16A 3x2,5 de termo la base puede utilizarse para alimentación de la caldera de gas o reserva.
LAVADORA, LAVAVAJILLAS, TERMO. En el caso de que no esté prevista la instalación

C5 3-16A 3x2,5 Tomas de aseos y baños. Se colocarán a >0.6m de bañeras y duchas
Tomas auxiliares (encimera) en cocina. Se colocarán a >0.5m de cocina y fregadero.

T1

T2

CUARTO BICIS 2

CONTADORES

PORTAL

RELLANO

DORMITORIO 1 

DORMITORIO 2

BAÑO 1

ESTAR-COCINA

TENDEDERO

ESCALERA

CONTADORES

PORTAL

DORMITORIO 1 DORMITORIO 2

RELLANO

PASILLO
BAÑO 1

ESCALERA

ESTAR-COCINA

TENDEDERO

PASILLO

CCC

RI
TU

CC
C

RITU

Armario ICT
45x15

Armario ICT
45x15

E1

E6

E6

E6

E1

E3

E6

E1

E1

E3

E1

E6

E
6
E1

E6

E6

E1

E1

Bajante Parrarrayos
Cu 50mm²

Armario ELE
50x30

Armario ACS
60x20

Armario ELE
50x30

Armario ACS
60x20

Linea 
Subterránea 
existente

ACOMETIDA Portal 49
Bajo tubo 2TØ160mm

ACOMETIDA Portal 49
Bajo tubo 2TØ160mm

CUARTO 
LIMPIEZA

CUARTO BICIS 4

CUARTO 
LIMPIEZA

E6

E6

E6

E
6

Derivacion a 
Local

CGP

CGP

CUARTO BICIS 1

CUARTO BICIS 3

LEYENDA: ELECTRICIDAD

CUADRO ELÉCTRICO

APLIQUE CASQUILLO

TOMA DE CORRIENTE F+N+T, 16A-250V

TOMA DE CORRIENTE F+N+T, 16A-250V ESTANCA

TOMA DE CORRIENTE CAMPANA EXTRACTORA F+N+T,16A-250V

TOMA DE CORRIENTE COCINA F+N+T, 25A-250V

TOMA DE CORRIENTE LVD./LVV. F+N+T, 16A-250V

TELÉFONO PORTERO AUTOMÁTICO

ZUMBADOR

PULSADOR TIMBRE

DETECTOR DE PRESENCIA EMPOTRADO

INTERRUPTOR SIMPLE 10A-250V

INTERRUPTOR SIMPLE 10A-250V ESTANCO

CONMUTADOR SIMPLE 10A-250V

CONMUTADOR CRUZAMIENTO 10A-250V

LÍNEA DE CONEXIÓN

TOMA DE CORRIENTE FRIGORÍFICO. F+N+T, 16A-250V

TOMA DE CORRIENTE HORNO F+N+T, 25A-250V

Ext

H

C

Lv

Fg

LUMINARIA LED EMPOTRADA ZONAS COMUNES

LUMINARIA EMPOTRADA TENDEDEROS

LUMINARIA EMERGENCIA IZAR N30

APLIQUE PARED CASQUILLO

LEYENDA: EMERGENCIAS

CUADRO TELECOMUNICACIONES

RTV TOMA TERMINAL DOBLE TV7R-SAT, 5-2400 MHz

TBA TOMA TERMINAL DOBLE TBA, 5-1000 MHz

RJ45 TOMA TERMINALSIMPLE RJ-45

FO TOMA TERMINALSIMPLE FIBRA OPTICA

VIDEOPORTERO AUTOMÁTICO PORTAL - ANTIVANDALICO

E1

LUMINARIA EMERGENCIA LENS N30 AE3

LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 + KES NAOSE6

LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N5 + KES NAOSE9

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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EMERGENCIA

GENERAL
CUADRO

CAJA DERIVACION

   -1.50 m. PULSADORES EN GARAJE

MICROALTAVOZ
Y TERMOSTATO

ZUMBADOR

FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA ETC..

    LATERALES DE LAS CAMAS.

8

INTERRUPTORES

EN SENTIDO HORIZONTAL.

ENCHUFE

ALTURA INFERIOR A 2.00 m.

LAS ALTURAS AL SUELO DE LOS DIFERENTES MECANISMOS
SALVO ESPECIFICACIONES CONTRARIAS SERAN DE :

     Y TOMAS DE CORRIENTE DE OTROS USOS EN COCINA Y BAÑO
   -TOMAS DE CORRIENTE DE CIRCUITOS DE COCINA Y LAVADORA

   EN LOS MUROS DE CARGA NO SE HARA NINGUNA ROZA -

   -0.30 m. EL RESTO DE LAS TOMAS DE CORRIENTE.

LOS TUBOS FLEXIBLES SERAN NORMALES CUANDO VAYAN
EMPOTRADOS EN LA PARED. EN EL RESTO DE LOS CASOS
SERAN SIEMPRE BLINDADOS INCLUSO CUANDO DISCURRAN POR
HUECOS DE LA CONSTRUCCION, TALES COMO BOVEDILLAS ,

   NO SE COLOCARA NINGUNA CAJA DE REGISTRO A UNA

    MECANISMOS SITUADOS EN LOS LATERALES SITUADOS EN LOS
    0.70 m. TOMAS DE CORRIENTE DE ALUMBRADO Y

   -1.10 m. INTERRUPTORES, CONMUTADORES,CRUZAMIENTOS

TERMO

TUBERIA
CALEFACCION

MARCO METALICO DE
PUERTA O VENTANA

TUBERIA AGUA FRIA

DESAGUE
METALICO

MARCO METALICO

TUBERIA A.C.S.

DE VENTANA

Volumen 0

Volumen 1

Volumen 2

Volumen 3

DETALLE UBICACION DE MECANISMOS VOLUMENES A CONSIDERAR  EN BAÑO Y ASEO CONEXIONES EQUIPOTENCIALES

VOLUMENES A CONSIDERAR  EN COCINA CIRCUITOS DE FUERZA EN VIVIENDAS

Circuito Tomas Sección Circuito

C2 2-16A 3x2,5 Tomas de dormitorios, pasillos, vestíbulo, salón comedor y resto de estancias, salvo húmedos.

C3 2-25A 3x6 Cocina/ Horno

Extractor y frigorífico en cocina.

C4 3-16A 3x2,5
de termo la base puede utilizarse para alimentación de la caldera de gas o reserva.
LAVADORA, LAVAVAJILLAS, TERMO. En el caso de que no esté prevista la instalación

C5 3-16A 3x2,5
Tomas de aseos y baños. Se colocarán a >0.6m de bañeras y duchas
Tomas auxiliares (encimera) en cocina. Se colocarán a >0.5m de cocina y fregadero.

T3
T4

T5
T6

ESCALERA

RELLANO

ESTAR-COCINA

BAÑO 1

DORMITORIO 1
DORMITORIO 2

PASILLO

TENDEDERO

TENDEDERO

ESTAR-COCINA

PASILLO

BAÑO 1

DORMITORIO 2DORMITORIO 1

RELLANO

ESTAR-COCINA

ESTAR-COCINA

TENDEDERO

TENDEDERO

BAÑO 1

BAÑO 1
PASILLO

PASILLO

DORMITORIO 1 DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

DORMITORIO 2

Armario ICT
45x15

P.2

Armario ICT
45x15

P.2

E1

E1

E1

E1

E1

E1

Bajante Parrarrayos
Cu 50mm²

Armario ELE
50x30

Armario ACS
60x20

Armario ELE
50x30

Armario ACS
60x20

LEYENDA: ELECTRICIDAD

CUADRO ELÉCTRICO

APLIQUE CASQUILLO

TOMA DE CORRIENTE F+N+T, 16A-250V

TOMA DE CORRIENTE F+N+T, 16A-250V ESTANCA

TOMA DE CORRIENTE CAMPANA EXTRACTORA F+N+T,16A-250V

TOMA DE CORRIENTE COCINA F+N+T, 25A-250V

TOMA DE CORRIENTE LVD./LVV. F+N+T, 16A-250V

TELÉFONO PORTERO AUTOMÁTICO

ZUMBADOR

PULSADOR TIMBRE

DETECTOR DE PRESENCIA EMPOTRADO

INTERRUPTOR SIMPLE 10A-250V

INTERRUPTOR SIMPLE 10A-250V ESTANCO

CONMUTADOR SIMPLE 10A-250V

CONMUTADOR CRUZAMIENTO 10A-250V

LÍNEA DE CONEXIÓN

TOMA DE CORRIENTE FRIGORÍFICO. F+N+T, 16A-250V

TOMA DE CORRIENTE HORNO F+N+T, 25A-250V

Ext

H

C

Lv

Fg

LUMINARIA LED EMPOTRADA ZONAS COMUNES

LUMINARIA EMPOTRADA TENDEDEROS

LUMINARIA EMERGENCIA IZAR N30

APLIQUE PARED CASQUILLO

LEYENDA: EMERGENCIAS

CUADRO TELECOMUNICACIONES

RTV TOMA TERMINAL DOBLE TV7R-SAT, 5-2400 MHz

TBA TOMA TERMINAL DOBLE TBA, 5-1000 MHz

RJ45 TOMA TERMINALSIMPLE RJ-45

FO TOMA TERMINALSIMPLE FIBRA OPTICA

VIDEOPORTERO AUTOMÁTICO PORTAL - ANTIVANDALICO

E1

LUMINARIA EMERGENCIA LENS N30 AE3

LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 + KES NAOSE6

LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N5 + KES NAOSE9

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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EMERGENCIA

GENERAL
CUADRO

CAJA DERIVACION

   -1.50 m. PULSADORES EN GARAJE

MICROALTAVOZ
Y TERMOSTATO

ZUMBADOR

FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA ETC..

    LATERALES DE LAS CAMAS.

8

INTERRUPTORES

EN SENTIDO HORIZONTAL.

ENCHUFE

ALTURA INFERIOR A 2.00 m.

LAS ALTURAS AL SUELO DE LOS DIFERENTES MECANISMOS
SALVO ESPECIFICACIONES CONTRARIAS SERAN DE :

     Y TOMAS DE CORRIENTE DE OTROS USOS EN COCINA Y BAÑO
   -TOMAS DE CORRIENTE DE CIRCUITOS DE COCINA Y LAVADORA

   EN LOS MUROS DE CARGA NO SE HARA NINGUNA ROZA -

   -0.30 m. EL RESTO DE LAS TOMAS DE CORRIENTE.

LOS TUBOS FLEXIBLES SERAN NORMALES CUANDO VAYAN
EMPOTRADOS EN LA PARED. EN EL RESTO DE LOS CASOS
SERAN SIEMPRE BLINDADOS INCLUSO CUANDO DISCURRAN POR
HUECOS DE LA CONSTRUCCION, TALES COMO BOVEDILLAS ,

   NO SE COLOCARA NINGUNA CAJA DE REGISTRO A UNA

    MECANISMOS SITUADOS EN LOS LATERALES SITUADOS EN LOS
    0.70 m. TOMAS DE CORRIENTE DE ALUMBRADO Y

   -1.10 m. INTERRUPTORES, CONMUTADORES,CRUZAMIENTOS

TERMO

TUBERIA
CALEFACCION

MARCO METALICO DE
PUERTA O VENTANA

TUBERIA AGUA FRIA

DESAGUE
METALICO

MARCO METALICO

TUBERIA A.C.S.

DE VENTANA

Volumen 0

Volumen 1

Volumen 2

Volumen 3

DETALLE UBICACION DE MECANISMOS VOLUMENES A CONSIDERAR  EN BAÑO Y ASEO CONEXIONES EQUIPOTENCIALES

VOLUMENES A CONSIDERAR  EN COCINA CIRCUITOS DE FUERZA EN VIVIENDAS

Circuito Tomas Sección Circuito

C2 2-16A 3x2,5 Tomas de dormitorios, pasillos, vestíbulo, salón comedor y resto de estancias, salvo húmedos.

C3 2-25A 3x6 Cocina/ Horno

Extractor y frigorífico en cocina.

C4 3-16A 3x2,5 de termo la base puede utilizarse para alimentación de la caldera de gas o reserva.
LAVADORA, LAVAVAJILLAS, TERMO. En el caso de que no esté prevista la instalación

C5 3-16A 3x2,5
Tomas de aseos y baños. Se colocarán a >0.6m de bañeras y duchas
Tomas auxiliares (encimera) en cocina. Se colocarán a >0.5m de cocina y fregadero.

T7
T8

T9

BAÑO 1

ESTAR ESTAR

ESTAR

BAÑO 1

BAÑO 1

BAÑO 2

PASILLO

DORMITORIO 1
DORMITORIO 1

DORMITORIO 1

PASILLO

PASILLO

COCINA

TENDEDERO

TENDEDERO TENDEDERO

RELLANO

ESCALERA

RELLANO

ESCALERA

DORMITORIO 3DORMITORIO 2

COCINA

COCINA

E1

E1

E1

E1

Bajante Parrarrayos
Cu 50mm²

Armario ELE
50x30

Armario ACS
60x20

Armario ELE
50x30

Armario ACS
60x20

LEYENDA: ELECTRICIDAD

CUADRO ELÉCTRICO

APLIQUE CASQUILLO

TOMA DE CORRIENTE F+N+T, 16A-250V

TOMA DE CORRIENTE F+N+T, 16A-250V ESTANCA

TOMA DE CORRIENTE CAMPANA EXTRACTORA F+N+T,16A-250V

TOMA DE CORRIENTE COCINA F+N+T, 25A-250V

TOMA DE CORRIENTE LVD./LVV. F+N+T, 16A-250V

TELÉFONO PORTERO AUTOMÁTICO

ZUMBADOR

PULSADOR TIMBRE

DETECTOR DE PRESENCIA EMPOTRADO

INTERRUPTOR SIMPLE 10A-250V

INTERRUPTOR SIMPLE 10A-250V ESTANCO

CONMUTADOR SIMPLE 10A-250V

CONMUTADOR CRUZAMIENTO 10A-250V

LÍNEA DE CONEXIÓN

TOMA DE CORRIENTE FRIGORÍFICO. F+N+T, 16A-250V

TOMA DE CORRIENTE HORNO F+N+T, 25A-250V

Ext

H

C

Lv

Fg

LUMINARIA LED EMPOTRADA ZONAS COMUNES

LUMINARIA EMPOTRADA TENDEDEROS

LUMINARIA EMERGENCIA IZAR N30

APLIQUE PARED CASQUILLO

LEYENDA: EMERGENCIAS

CUADRO TELECOMUNICACIONES

RTV TOMA TERMINAL DOBLE TV7R-SAT, 5-2400 MHz

TBA TOMA TERMINAL DOBLE TBA, 5-1000 MHz

RJ45 TOMA TERMINALSIMPLE RJ-45

FO TOMA TERMINALSIMPLE FIBRA OPTICA

VIDEOPORTERO AUTOMÁTICO PORTAL - ANTIVANDALICO

E1

LUMINARIA EMERGENCIA LENS N30 AE3

LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N2 + KES NAOSE6

LUMINARIA EMERGENCIA NAOS N5 + KES NAOSE9

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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BAJADA DE
PARARRAYOS

DETALLE -A-

DETALLE -B-

DETALLE -A-

LI N E A D E  E N L A C E  C ON  T I E R R A

LI N EA  PR I N C I PA L  D E  T I ER R A

PU N T O D E  PU E S T A A  T I E R R A

DETALLE -B-

2m   D E LO N GI T U D  Y  14 , 6 m m ∅ .
EL E C T R O D O  D E  P I C A  D E  T I E R R A  D E

AR Q U E T A  D E  R E G I S T R O

PI C A  D E  T I E R R A

DETALLE -C-

DETALLE -C-

PI L A RZ A P A T A

SO L D A D U R A  T i po  " C A D W E L D "

PARTES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

PICA DE PUESTA A TIERRA CONEXION A RED DE PUESTA A TIERRA  DETALLE EN PLANTA DE PUESTA A TIERRADE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO

LO S A  C I M E N T A C I O N

LEYENDA: TOMA DE TIERRA

NOTAS:
La red de tierras estará formada por un anillo perimetral formado por conductor
desnudo de cobre de 35 mm² de sección, enterrado bajo tierra vegetal a una
profundidad de 0.80m, conectado a la estructura en las esquinas y un punto
intermedio en cada lado mediante soldadura aluminotérmica de alto punto de
fusión, tipo "CADWELL" o similar.
El número de picas expresado en el plano es orientativo, su número definitivo
será en función de la resistencia obtenida en la medición real (se incrementa
hasta conseguir R< 10 ohmios).
Cada toma de tierra de pararrayos deberá tener una R< 10 ohmios, efectuando la
medición desconectada de la toma de tierra del edificio.

CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 mm²

LEYENDA DE TIERRAS

PASO DE TOMA DE TIERRA CON PUENTE DE PRUEBAS

CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm²

PASO DE TIERRA DE PARARRAYOS

CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm² UNION TIERRA

 EDIFICIO - PARARRAYOS

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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R 105 m

PICAS DE ACERO COBRIZADO 2m

DETALLE PARARRAYOS

CONEXION CON TERRENO PATA DE GANSO

PLACA Cu  e=5mm

TUBO + CABLE

EMBEBIDO EN LOSA CIMENTACION

LEYENDA: PARARRAYOS NOTAS: 

La punta de los pararrayos quedará al menos 2 m. 
por encima de cualquier otro elemento a proteger, 
incluidas las antenas
La conduccion del cable a tierra se realizará por el 
camino mas corto y recto posible, no efectuando 
curvas con radio inferior a 20 m.
Se enterrarán los electrodos en figura de pata de 
ganso.COBERTURA DE PARARRAYOS SEGUN

NORMA UNE-21186

NUEVA INSTALACION
GRADO DE PROTECCION III
RADIO DE COBERTURA 35 m

CTE-SUA-8

LEYENDA: FOTOVOLTAICA

PLACA FOTOVOLTAICA 500W

PARARRAYOS NIMBUS 45
Nivel: III
Radio cobertura: 15 m
H.: 5 m

Bajante Parrarrayos
Cu 50mm²

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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Alumbrado
entrada

Alumbrado
portal Emergenc.

Alumbrado
escalera

Alumbrado
escalera

Alumbrado
locales
comunes

Alum. Emer.
locales
comunes

Alumbrado
trasteros

Alum. Emer.
trasteros

Tomas
fuerza Ascensor

Portero
automatico Reserva

Icc=6KA

2x10A 2x10A

TT
2x10A

2x25A

30mA

2x10A

300mA

2x25A 2x25A

300mA

2x25A

4x32A

TT
2x10A

2x25A

30mA

2x10A

2x25A

30mA

4x6+T

4x16A

300mA

4x25A

2x10A

2x10A

2x25A

30mA

2x10A

TT
2x10A

2x25A

30mA

2x16A

2x25A

30mA

Dscargador de
sobretension

2x2.5+T 2x2.5+T 2x2.5+T 2x2.5+T 2x2.5+T 2x2.5+T 2x2.5+T 2x2.5+T 2x2.5+T 2x2.5+T 2x2.5+T4x6+T -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Servicio

Seccion
(mm2)

Nº

De centralizacion
de contadores

CUADRO DE DISTRIBUCION SERVICIOS COMUNES PORTAL TIPO

16

2x10A

2x25A

30mA

TT
2x10A

Alumbrado
rellanos

2x2.5+T

Emergencias
rellanos

2x2.5+T

Ventilacion
trasteros 1

2x16A

30mA

2x25A

2x6+T

18

Ventilacion
trasteros 2

2x16A

30mA

2x25A

2x6+T

4x25A

30mA

4x25A

R

13 15 17

Cuadro
District
Heating

4x6+T

Nº

SERVICIO

SECCION (mm²) 2x2.5+T 2x6+T

1 2 5

2x2,5+T2x2,5+T

ILUMINACION

TOMAS
DE

FUERZA
USO

GENERAL

2x10A 2x16A

CUADRO DE DISTRIBUCION VIVIENDA (BASICA)

DERIVACION INDIVIDUAL

2x32A

I.C.P.

2x25A 2x16A 2x16A 2x16A

2x2,5+T 2x2,5+T

HORNO

COCINA
Y

LAVADORA LAVAVAJILLAS

BAÑOS
Y

CUARTO

COCINA

4

30mA

2x40A
SOBRETENSION

DESCARGADOR
DE

6

2x16A

2x2,5+T

VENTILADOR

SI

73

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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4X95 +T

KWH KWH

11 viviendas

Linea IBERDROLA 380V

Caja general de
proteccion 160A

11(10) viviendas + servicios comunes + 2 locales
servicios
comunes

KWH

4X95 +T

Caja general de
proteccion 160A

KWH KWH

10 viviendas
local 1

KWH

local 2

KWH

servicios
comunes

KWH

local 1

KWH

local 2

KWH

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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COLECTOR CIRCUITOS SUELO RADIANTE/RADIADORES

NOTA: Pérdidas ˂ 4% potencia instalada.

NOTAS: GAS

La instalación interior de gas se realizará en cobre, irá envainado siempre que
discurra por el interior del edificio.

INTERCAMBIADOR I

TUBERÍA IDA/RETORNO DE DISTRICT HEATING

LLAVE CON ARQUETA DE DISTRICT HEATING

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
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TUBERÍA IDA/RETORNO DE CALEFACCIÓN

TERMOSTATO

RADIADOR

TABLA DE ESPESORES DE AISLAMIENTO DE TUBERÍAS (mm)

Ø EXT.

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

D<140

4030

EXTERIORINTERIOR

4535

4535

5545

5545

60
0 

mm

80 mm 95 mm

DETALLE RADIADOR  

67
8 

mm

COLECTOR CIRCUITOS SUELO RADIANTE/RADIADORES

NOTA: Pérdidas ˂ 4% potencia instalada.

NOTAS: GAS

La instalación interior de gas se realizará en cobre, irá envainado siempre que
discurra por el interior del edificio.

INTERCAMBIADOR I

TUBERÍA IDA/RETORNO DE DISTRICT HEATING

LLAVE CON ARQUETA DE DISTRICT HEATING

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
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LEYENDA: CALEFACCIÓN

TUBERÍA IDA/RETORNO DE CALEFACCIÓN
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COLECTOR CIRCUITOS SUELO RADIANTE/RADIADORES

NOTA: Pérdidas ˂ 4% potencia instalada.

NOTAS: GAS

La instalación interior de gas se realizará en cobre, irá envainado siempre que
discurra por el interior del edificio.

INTERCAMBIADOR I

TUBERÍA IDA/RETORNO DE DISTRICT HEATING

LLAVE CON ARQUETA DE DISTRICT HEATING

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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LEYENDA: CALEFACCIÓN
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COLECTOR CIRCUITOS SUELO RADIANTE/RADIADORES

NOTA: Pérdidas ˂ 4% potencia instalada.

NOTAS: GAS

La instalación interior de gas se realizará en cobre, irá envainado siempre que
discurra por el interior del edificio.

INTERCAMBIADOR I

TUBERÍA IDA/RETORNO DE DISTRICT HEATING

LLAVE CON ARQUETA DE DISTRICT HEATING

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
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LEYENDA: CALEFACCIÓN

TUBERÍA IDA/RETORNO DE CALEFACCIÓN
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COLECTOR CIRCUITOS SUELO RADIANTE/RADIADORES

NOTA: Pérdidas ˂ 4% potencia instalada.

NOTAS: GAS

La instalación interior de gas se realizará en cobre, irá envainado siempre que
discurra por el interior del edificio.

INTERCAMBIADOR I

TUBERÍA IDA/RETORNO DE DISTRICT HEATING

LLAVE CON ARQUETA DE DISTRICT HEATING

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
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Armario ELE
50x30

Armario ACS
60x20

Armario ELE
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Montante +Contador 
ACS+Calefaccion
Ø25 mm

Montante+Contador 
ACS+Calefaccion
Ø25 mm

Montante +Contador 
ACS+Calefaccion

Ø25 mm

LEYENDA: CALEFACCIÓN

TUBERÍA IDA/RETORNO DE CALEFACCIÓN

TERMOSTATO

RADIADOR

TABLA DE ESPESORES DE AISLAMIENTO DE TUBERÍAS (mm)

Ø EXT.

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

D<140

4030

EXTERIORINTERIOR

4535

4535

5545

5545

60
0 m

m

80 mm 95 mm

DETALLE RADIADOR  

67
8 

mm

COLECTOR CIRCUITOS SUELO RADIANTE/RADIADORES

NOTA: Pérdidas ˂ 4% potencia instalada.

NOTAS: GAS

La instalación interior de gas se realizará en cobre, irá envainado siempre que
discurra por el interior del edificio.

INTERCAMBIADOR I

TUBERÍA IDA/RETORNO DE DISTRICT HEATING

LLAVE CON ARQUETA DE DISTRICT HEATING

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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ST

ST

ST

ST

ST

TERMÓMETRO

MANÓMETRO

LEYENDA

VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA

VÁLVULA ANTIRRETORNO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

ANTIVIBRATORIOS

VÁLVULA DE CORTE BOLA O MARIPOSA

FILTRO

BOMBA DE CIRCULACIÓN DOBLE

CONTADOR DE ENERGÍA

INTERCAMBIADOR DE PLACAS

VACIADO

VASO DE EXPASIÓNSONDA DE HUMOS

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN PURGADOR AUTOMATICO

VÁLVULA DE 2 VÍAS MOTORIZADA

VARIADOR DE VELOCIDAD
T

TT

LOS BAÑOS PORTAL 49

T

TT

LOS BAÑOS PORTAL 51

ST

ST

ST

ST
2 "

C

2 x 3,65 m³/h

2"
2 "

1/2"

9 mca

2 "

C

2 x 3,44 m³/h

2"
2 "

1/2"

9 mcaMV MV

V

ST

COMO EN LA DISTRIBUCIÓN.

NOTA:
- SE COLOCARÁN PURGADORES EN LOS PUNTOS ALTOS TANTO EN LA GENERACIÓN

- TODOS LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN SERÁN COMO MÍNIMO PN-10.
NOTA:

85 kw

AGUA DE RED

80 kw

AGUA DE RED

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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ESPACIO 
RESERVA 
RESIDUOS

TRASTERO 01

TRASTERO 02

TRASTERO 03

TRASTERO 04

TRASTERO 05

PASILLO 
GENERAL

TRASTERO 06

VESTIBULO

ESCALERA

MANTENIMIENTO 
COMUNITARIO

INSTALACIONES

TRASTERO 07

TRASTERO 08

TRASTERO 09

TRASTERO 10

TRASTERO 11

PASILLO 
GENERAL

LOCAL 1

INSTALACIONES

ESCALERA

PASILLO 
GENERAL PASILLO 

GENERAL

TRASTERO 12

TRASTERO 13

TRASTERO 14

TRASTERO 15

TRASTERO 16

VESTIBULO

TRASTERO 17
TRASTERO 21

TRASTERO 20

TRASTERO 19

TRASTERO 18
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P.1

Armario ICT
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VE-01

RE.05

ø1
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m

VE-01

ø150 mm

ø200 mm

RI.06

ø2
00
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m

ø150 mm

RI.06

ø150 mm

VE-E.01

RI.06

VE-I.01
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00
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RI.06

ø150 mm

RI.06

ø150 mm

ESPACIO 
RESERVA 
RESIDUOS

Rejilla Cuarto 
Basuras 
1225x75

Rejilla Cuarto 
Basuras 
1225x75

Rejilla Cuarto 
Basuras 
1225x75

Rejilla Cuarto 
Basuras 
1225x75

NOTAS: VENTILACIÓN

- En la carpintería interior de viviendas se colocará un aireador de paso o se realizará un recorte en la puerta de 1.5 
cm.
- Se sectorizarán con collarines, en todas las plantas antes de entrar al patinillo, los conductos de extracción e 
impulsión de viviendas (Ø125mm) y las campanas de cocina (Ø150mm) en el PORTAL A1. El patinillo será EI120.
- Se colocarán compuertas cortafuegos en los conductos de ventilación que atraviesen diferentes sectores de 
incendios, locales de riesgo especial y vestíbulos de independencia.
- Se colocará un ventilador (EDM-100) en las rejillas de extracción de los trasteros.

LEYENDA: VENTILACIÓN

TOMA DE AIRE EXTERIOR

UNIDAD VENTILADOR EXTRACTOR

CONDUCTO REDONDO EXTRACCIÓN COCINAS

CONDUCTO REDONDO EXTRACCIÓN VIVIENDAS

REJILLA DE EXTRACCIÓN
RE.01: 1.225x425 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR
RE.02: 825x325 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR

REJILLA DE IMPULSIÓN
RI.01: 1.225x325 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR
RI.02: 425x125 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR

BOCA EXTRACCIÓN VIVIENDAS Ø80 mm

CONDUCTO REDONDO IMPULSIÓN VIVIENDAS

BOCA IMPULSIÓN VIVIENDAS Ø80 mm

PASO DE AIRE

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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PORTAL

RELLANO

DORMITORIO 1 

DORMITORIO 2

BAÑO 1

ESTAR-COCINA

TENDEDERO

ESCALERA

CONTADORES

PORTAL

DORMITORIO 1 DORMITORIO 2

RELLANO
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BAÑO 1
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PASILLO
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Armario ELE
50x30

Armario ACS
60x20CUARTO 

LIMPIEZA

CUARTO BICIS 4

CUARTO 
LIMPIEZA

CUARTO BICIS 1

CUARTO BICIS 3

NOTAS: VENTILACIÓN

- En la carpintería interior de viviendas se colocará un aireador de paso o se realizará un recorte en la puerta de 1.5 
cm.
- Se sectorizarán con collarines, en todas las plantas antes de entrar al patinillo, los conductos de extracción e 
impulsión de viviendas (Ø125mm) y las campanas de cocina (Ø150mm) en el PORTAL A1. El patinillo será EI120.
- Se colocarán compuertas cortafuegos en los conductos de ventilación que atraviesen diferentes sectores de 
incendios, locales de riesgo especial y vestíbulos de independencia.
- Se colocará un ventilador (EDM-100) en las rejillas de extracción de los trasteros.

LEYENDA: VENTILACIÓN

TOMA DE AIRE EXTERIOR

UNIDAD VENTILADOR EXTRACTOR

CONDUCTO REDONDO EXTRACCIÓN COCINAS

CONDUCTO REDONDO EXTRACCIÓN VIVIENDAS

REJILLA DE EXTRACCIÓN
RE.01: 1.225x425 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR
RE.02: 825x325 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR

REJILLA DE IMPULSIÓN
RI.01: 1.225x325 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR
RI.02: 425x125 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR

BOCA EXTRACCIÓN VIVIENDAS Ø80 mm

CONDUCTO REDONDO IMPULSIÓN VIVIENDAS

BOCA IMPULSIÓN VIVIENDAS Ø80 mm

PASO DE AIRE

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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Armario ELE
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NOTAS: VENTILACIÓN

- En la carpintería interior de viviendas se colocará un aireador de paso o se realizará un recorte en la puerta de 1.5 
cm.
- Se sectorizarán con collarines, en todas las plantas antes de entrar al patinillo, los conductos de extracción e 
impulsión de viviendas (Ø125mm) y las campanas de cocina (Ø150mm) en el PORTAL A1. El patinillo será EI120.
- Se colocarán compuertas cortafuegos en los conductos de ventilación que atraviesen diferentes sectores de 
incendios, locales de riesgo especial y vestíbulos de independencia.
- Se colocará un ventilador (EDM-100) en las rejillas de extracción de los trasteros.

LEYENDA: VENTILACIÓN

TOMA DE AIRE EXTERIOR

UNIDAD VENTILADOR EXTRACTOR

CONDUCTO REDONDO EXTRACCIÓN COCINAS

CONDUCTO REDONDO EXTRACCIÓN VIVIENDAS

REJILLA DE EXTRACCIÓN
RE.01: 1.225x425 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR
RE.02: 825x325 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR

REJILLA DE IMPULSIÓN
RI.01: 1.225x325 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR
RI.02: 425x125 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR

BOCA EXTRACCIÓN VIVIENDAS Ø80 mm

CONDUCTO REDONDO IMPULSIÓN VIVIENDAS

BOCA IMPULSIÓN VIVIENDAS Ø80 mm

PASO DE AIRE

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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NOTAS: VENTILACIÓN

- En la carpintería interior de viviendas se colocará un aireador de paso o se realizará un recorte en la puerta de 1.5 
cm.
- Se sectorizarán con collarines, en todas las plantas antes de entrar al patinillo, los conductos de extracción e 
impulsión de viviendas (Ø125mm) y las campanas de cocina (Ø150mm) en el PORTAL A1. El patinillo será EI120.
- Se colocarán compuertas cortafuegos en los conductos de ventilación que atraviesen diferentes sectores de 
incendios, locales de riesgo especial y vestíbulos de independencia.
- Se colocará un ventilador (EDM-100) en las rejillas de extracción de los trasteros.

LEYENDA: VENTILACIÓN

TOMA DE AIRE EXTERIOR

UNIDAD VENTILADOR EXTRACTOR

CONDUCTO REDONDO EXTRACCIÓN COCINAS

CONDUCTO REDONDO EXTRACCIÓN VIVIENDAS

REJILLA DE EXTRACCIÓN
RE.01: 1.225x425 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR
RE.02: 825x325 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR

REJILLA DE IMPULSIÓN
RI.01: 1.225x325 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR
RI.02: 425x125 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR

BOCA EXTRACCIÓN VIVIENDAS Ø80 mm

CONDUCTO REDONDO IMPULSIÓN VIVIENDAS

BOCA IMPULSIÓN VIVIENDAS Ø80 mm

PASO DE AIRE

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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NOTAS: VENTILACIÓN

- En la carpintería interior de viviendas se colocará un aireador de paso o se realizará un recorte en la puerta de 1.5 
cm.
- Se sectorizarán con collarines, en todas las plantas antes de entrar al patinillo, los conductos de extracción e 
impulsión de viviendas (Ø125mm) y las campanas de cocina (Ø150mm) en el PORTAL A1. El patinillo será EI120.
- Se colocarán compuertas cortafuegos en los conductos de ventilación que atraviesen diferentes sectores de 
incendios, locales de riesgo especial y vestíbulos de independencia.
- Se colocará un ventilador (EDM-100) en las rejillas de extracción de los trasteros.

LEYENDA: VENTILACIÓN

TOMA DE AIRE EXTERIOR

UNIDAD VENTILADOR EXTRACTOR

CONDUCTO REDONDO EXTRACCIÓN COCINAS

CONDUCTO REDONDO EXTRACCIÓN VIVIENDAS

REJILLA DE EXTRACCIÓN
RE.01: 1.225x425 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR
RE.02: 825x325 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR

REJILLA DE IMPULSIÓN
RI.01: 1.225x325 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR
RI.02: 425x125 mm EN CONDUCTO RECTANGULAR

BOCA EXTRACCIÓN VIVIENDAS Ø80 mm

CONDUCTO REDONDO IMPULSIÓN VIVIENDAS

BOCA IMPULSIÓN VIVIENDAS Ø80 mm

PASO DE AIRE

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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NOTA:  - LA INSTALACION ESTA DISEÑADA CONSIDERANDO
QUE SE DISPONE DE UNA PRESION MINIMA EN LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE 6 bar

- SE COLOCARA UN EXTINTOR POLVO ABC EN CADA
PLANTA DE VIVIENDA

EXTINTOR MANUAL COLOCADO

EXTINTOR MANUAL FABRICADO SEGUN NORMAS,

FIJADO AL PARAMENTO MEDIANTE UN SOPORTE

PINTADO Y SERIGRAFIADO CON INDICACIONES DE

TIEMPO DE DESCARGA. HOMOLOGADO POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA.

TORNILLOS, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ ENTRE

CON CHAPA DE ACERO, PRESION INCORPORADA,

USO, TIPO, CAPACIDAD DE CARGA, VIDA UTIL Y

QUE LLEVARA UN MINIMO DE DOS TACOS CON

0,80 Y 1,20 M DE ALTURA.
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LEYENDA: INCENDIOS

NOTAS:

-Se colocarán collarines cortafuegos en todas las bajantes y colectores de Ø igual o superior a 90 mm a su paso por 
elementos de sectorización.
-Los patinillos de viviendas estarán sectorizados EI90 en todo su desarrollo con elementos cortafuegos en las tuberías y 
conductos que acometen a los mismos.

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DE 5Kg

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO  ABC DE 6Kg

DETALLE:  EXTINTOR

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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NOTA:  - LA INSTALACION ESTA DISEÑADA CONSIDERANDO
QUE SE DISPONE DE UNA PRESION MINIMA EN LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE 6 bar

- SE COLOCARA UN EXTINTOR POLVO ABC EN CADA
PLANTA DE VIVIENDA

EXTINTOR MANUAL COLOCADO

EXTINTOR MANUAL FABRICADO SEGUN NORMAS,

FIJADO AL PARAMENTO MEDIANTE UN SOPORTE

PINTADO Y SERIGRAFIADO CON INDICACIONES DE

TIEMPO DE DESCARGA. HOMOLOGADO POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA.

TORNILLOS, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ ENTRE

CON CHAPA DE ACERO, PRESION INCORPORADA,

USO, TIPO, CAPACIDAD DE CARGA, VIDA UTIL Y

QUE LLEVARA UN MINIMO DE DOS TACOS CON

0,80 Y 1,20 M DE ALTURA.
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LEYENDA: INCENDIOS

NOTAS:

-Se colocarán collarines cortafuegos en todas las bajantes y colectores de Ø igual o superior a 90 mm a su paso por 
elementos de sectorización.
-Los patinillos de viviendas estarán sectorizados EI90 en todo su desarrollo con elementos cortafuegos en las tuberías y 
conductos que acometen a los mismos.

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DE 5Kg

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO  ABC DE 6Kg

DETALLE:  EXTINTOR

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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NOTA:  - LA INSTALACION ESTA DISEÑADA CONSIDERANDO
QUE SE DISPONE DE UNA PRESION MINIMA EN LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE 6 bar

- SE COLOCARA UN EXTINTOR POLVO ABC EN CADA
PLANTA DE VIVIENDA

EXTINTOR MANUAL COLOCADO

EXTINTOR MANUAL FABRICADO SEGUN NORMAS,

FIJADO AL PARAMENTO MEDIANTE UN SOPORTE

PINTADO Y SERIGRAFIADO CON INDICACIONES DE

TIEMPO DE DESCARGA. HOMOLOGADO POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA.

TORNILLOS, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ ENTRE

CON CHAPA DE ACERO, PRESION INCORPORADA,

USO, TIPO, CAPACIDAD DE CARGA, VIDA UTIL Y

QUE LLEVARA UN MINIMO DE DOS TACOS CON

0,80 Y 1,20 M DE ALTURA.
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LEYENDA: INCENDIOS

NOTAS:

-Se colocarán collarines cortafuegos en todas las bajantes y colectores de Ø igual o superior a 90 mm a su paso por 
elementos de sectorización.
-Los patinillos de viviendas estarán sectorizados EI90 en todo su desarrollo con elementos cortafuegos en las tuberías y 
conductos que acometen a los mismos.

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DE 5Kg

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO  ABC DE 6Kg

DETALLE:  EXTINTOR

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.
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NOTA:  - LA INSTALACION ESTA DISEÑADA CONSIDERANDO
QUE SE DISPONE DE UNA PRESION MINIMA EN LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE 6 bar

- SE COLOCARA UN EXTINTOR POLVO ABC EN CADA
PLANTA DE VIVIENDA

EXTINTOR MANUAL COLOCADO

EXTINTOR MANUAL FABRICADO SEGUN NORMAS,

FIJADO AL PARAMENTO MEDIANTE UN SOPORTE

PINTADO Y SERIGRAFIADO CON INDICACIONES DE

TIEMPO DE DESCARGA. HOMOLOGADO POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA.

TORNILLOS, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ ENTRE

CON CHAPA DE ACERO, PRESION INCORPORADA,

USO, TIPO, CAPACIDAD DE CARGA, VIDA UTIL Y

QUE LLEVARA UN MINIMO DE DOS TACOS CON

0,80 Y 1,20 M DE ALTURA.
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LEYENDA: INCENDIOS

NOTAS:

-Se colocarán collarines cortafuegos en todas las bajantes y colectores de Ø igual o superior a 90 mm a su paso por 
elementos de sectorización.
-Los patinillos de viviendas estarán sectorizados EI90 en todo su desarrollo con elementos cortafuegos en las tuberías y 
conductos que acometen a los mismos.

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DE 5Kg

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO  ABC DE 6Kg

DETALLE:  EXTINTOR

NOTAS: 

Las marcas de productos y/o materiales incluidas en el presente documento son una referencia para la 
elaboración del proyecto, con unas características técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de 
su ejecución, eligiendo finalmente productos y/o materiales equivalentes.

PLANO ZKIA.:DATA:ESKALA DIN-A1: DIN-A3:

SUSTITUYE:

SINADURA:

ARKITEKTOAK:

FIRMA:

ARQUITECTOS:

ORDEZKATZENDU:
SUSTITUIDO:
ORDEZKATUA:

REVISION:
BERRIKUSPENA:

SITUACION:
KOKAGUNEA:

PROIEKTUA:
PROYECTO:

ESCALA DIN-A1:

PLANOA:
PLANO:

FECHA:DIN-A3:

SUSTAPENA:
PROMOCION:

EXP.ZKIA.:
Nº EXPTE.:

Nº PLANO:

Su  utilización  total   o  parcial,  así  como  cualquier  reproducción  o  cesión a  terceros,  requerirá  la  previa autorización  expresa  de  su  autor.

web: 

El   presente   documento   es   copia   de   su   original   del  que   es  autor  la   sociedad :  VISESA    S A

N

1 : 50

21 VIVIENDAS SOCIALES, LOCALES Y TRASTEROS    21 ETXEBIZITZA
SOZIAL
PROYECTO DE EJECUCION

LOS BAÑOS 49-51, SESTAO

PROTECCION CONTRA INCENDIOS. PLANTA BAJOCUBIERTA

1:100 02/07/24 I.09.04

021SV/2021

EUGENIO DE LA TORRE SANCHEZ-RAMADE    MARINA DURAN SELA   FERNANDO ORTEGA PLATEL
A54 ARQUITECTOS

0 2 4m



LEYENDA SECTORIZACIÓN
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